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Zuluft temperiert
{ i Fortluft
[7/777Z1 Einbauleuchten EDL 18/2 Watt ~ 660 mm lang
Joo oo oo [ EDL 36/2 Watt 1285 mm lang
& L 1% ) EDL 56/2 Watt 1582 mm lang
B B  Anklemmdose fiir Einbauleuchten  Zuleitung 3x 1,5 %
; ; ®  Noticht
ZL-DK 18 & @ Zuluftstutzen mit Drosselkappe @ 180mm (max.450 m*°h) fiir temperierte Zuluft
ASOE . AS-DE Abluftstutzen mit Drosselelement
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SYSTAIR-Luftungsdecke 5og0 FPoO Po9o — s Paneslblech
Typ: SYSTAIR-LS 0,0 P40 o %so
y P,O b feYage): 2
Grofe: 60 m* L0 P~O o
P o o o P o¥Yo b o o o - SWF Aerosolabscheider aus CNS
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Filter/Blindbleche oYo 25 g& ® pro 180mm, g& = [ ] UV-C Element
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Beleuchtung PoSo & T & Polo bSo2 i
2 Stk. Einbauleuchten EDL 18 Watt mit EVG a—n £ 72 4 | p—=o
14 Stk. Einbauleuchten EDL 36 Watt mit EVG J F-Profil  F-Profil fiir Paneelbefestigung
4 Stk. Einbauleuchten EDL 58 Watt mit EVG /
Schaltung der Beleuchtung tiber bauseitiges Raumlicht
CNS-Profile I_ /_ & -Profil W-Profil zur Paneelbefestigung
Ifidm. F-Profil
Ifdm. L-Profi o )
Ifdm. T-Profil l /—T-Proﬂl T-Profil fiir Paneelbefestigung
ALU-Profile, weil
Iidm. F-Profil l]} Fettablasshahn
Ifdm. L-Profil
Ifdm. T-Profil
Lautsprecher
sonstiges
1 Stk. AS-DE 25/25 - Abluftstutzen mit Drosselelement v
1 Stk. AS-DE 50/20 - Abluftstutzen mit Drosselelement
4 Stk. AS-DE 50/25 - Abluftstutzen mit Drosselelement Brandmelder
15 Stk. 2S-DK18 - Zulufistutzen als Drosselklappe @ 180mm
10 Stk. Fettablasshahn, Gegennippel und Dichtungen
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